REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de Saint-Vit
YiLLE NE

Saint-Vit

ARRETE
Portant autorisation d’ouverture au public
au nom de la commune de Saint-Vit
Selon I’Autorisation de Travaux n°025 527 23C 0003

Le maire de Saint-Vit,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 etL . 2212-2 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-8-3, R. 111-19-11 ;

Vu le décret n® 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif & la commission consultative départementale de sécurité
et d’'accessibilité ;

Vu larrété du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du
reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu arrété du 31 mai 1994 fixant les dispositions technigues destinées a rendre accessibles aux personnes
handicapées les ERP et les installations ouvertes au public (IOP) lors de leur construction, leur création ou
leur modification ;

Vu I'avis favorable avec prescriptions de la sous-commission ERP/IGH du Service Départemental d’Incendie et
de Secours du 23 aodt 2023.

Vu le rejet de la commission d'accessibilité du 6 novembre 2023 pour manque des piéces ;

Considérant que la copropriété n'a pas voté les travaux de mise en accessibilité de I'entrée de limmeuble ;

Considérant que les locaux sont mis a disposition dans [l'attente de local neuf en consiruction et que
l'inaccessibilité temporaire des personnes est prise en charge par les visites a domicile ;

ARRETE D’OUVERTURE

Article 1° : L'orthophoniste Mme Laure ANNE GUILLEMAUD, occupant le local professionnel 1 rue des
Bosquets 25410 SAINT VIT, est autorisée & ouvrir au public de maniére provisoire, le temps de la réalisation
de son futur local neuf sur la commune de SAINT VIT.

Article 2 :
Le pétitionnaire respectera les prescriptions émises par le SDIS dans ile rapport du ERP/AT/23/100B du

3/08/2023, joint a la présente.

Article 3 :

L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la
construction et de I'habitation et du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique précités.
Toute modification ultérieure nécessitera un second dépét de dossier.

La présente autorisation peut faire I'objet d'un recours contentieux dans les deux mois qui suivent sa date de
réception, auprés tribunal administratif compétent.

Le 20/11/2023
Le Maire, Pascal ROUTHIER

La présente décision est fransmise au représefitant de I'Etat dans les conditions prévues & larticle L.2131-2 du
code général des collectivités ferritoriales.
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SERVICE DEPARTEMENTAL S/C TRP-IGH du 3 aofit 2023 - Affaire n° 17
D'INCENDIE ET DE SECOURS

DU DOUBS | RECU LE

g — 25 ADUT 2023 BESANCON, le 4 juillet 2023

REF. : ERP/AT/23/100B

RAPPORT A LA SOUS-COMMISSION ERP-IGH DU DOUBS
Examen de projet relatif & un établissement recevant du public
(Articles L. 122-3 et R. 122-20 du Code de Iz Construction et de 'Habitation)

ETUDE DE DOSSILR SIMPLIFIEE* D’AUTORISATION DE TRAVAUX
(* moins de 20 personnes, sans locaux & sommeil)

- Cominune : SAINT-VIT
- Adresse : 1 rue des Bosquets

- Réf, : AT 025527 23 C0003 Demandeunr : M™ Laure-Anne GUILLEMAUD

- N° d'identification : E527.00033 Nom ou Raison Sociale : CABINET D’ORTHOPHONISTE

I RENSEIGNEMENTS PREALABLES

La présente étude concerne le projet d’aménagement d’un cabinet d’orthophoniste
libérale sitné au rez-de-chaussée d’un bitiment R+2 en lieu et place de la « HALTE GARDERIE
LES PANDAS ». L’établissement est composé d’un burcau, un local orthophoniste, une salle de
pause, 2 bureaux, un local rangement, un local archive, une salle de bain, un sanitaire, un local
technique.

L’étude porte uniquement sur la partie établissement recevant du public.

Lanotice de sécurité jointe au dossier et signée par le pétitionnaire précise les dispositions
techniques et archifecturales retenues.

I TEXTES DE REFERENCES

1) Code de la Construction et de I'Habitation.

2) Réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public - Arrété ministériel du 25 juin 1980 modifié.

3) Arrété ministériel du 22 juin 1990 modifié relatif aux E.R.P. de 55 catégorie.

III. CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

Avec un effectif public de moins de 20 personnes, contormément aux articles R.143-14
et R. 143-19 du Code de la Construction et de |"Habitation, GN1 et PE 2 du réglement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P., Pétablissement est classé en !

TYPE U - 5% CATEGORIE pour 3 personnes au fitre du public

1IV. DEGAGEMENTS

L’établissement devra disposer d’une sortie de secours de 0,90 m de large au minimum
utilisable en toute circonstance par le public.
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V.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Les construeteurs, propridtaires et exploitants des établissements recevant du public sont
tenus, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres d assurer la séeurité des
personnes (article R 143.3 du Code de 1a Construction ¢t de 1' Habitation).

Les ascenseurs ef monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de
ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers & certains types d'élablissements
doivent présenter des garantics de séeurité et de bon fonctionnement (acticle R 143.10 du Code de
la Constraction ef de I"Habitation).

| TEXTES | ARTICLES | N° TPRESCRIPTTONS
DEREF. | DEREF, | |
3 PE4§2 1 [En cowrs & c\pimtalmn faire procéder par des lechniciens qualifiés aux
: opérations d’entretien et de vérification des justallations ¢t équipements
i techniques (chaultage, éclairage, imstallattons électriques, moyens de secours
— o _|eted: I
' 3 PE2§4 2 [ Les locaux a risques (rangement, dlbhlvclﬂf“ focal tcc‘hmquc) ‘doivent étre isolés
PE®6 des locaux et dépgagements accessibles au public par des murs el des planchers
coupe-feu de degré 1 heure - bloc-porte coupe-fen de degré % heure muni de
ferme-porte. ]
3 P24 § 1 3 i Les installations el éguipements Slectrigues devront étre confornmes aux normes
les concernant. L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de
courant doit &tre adapté a l'utilisation pour limiter 'emploi de socles mobiles
3 PE268§1 | 4 |Mettre en place dans 1’établissement un extincteur approprié au risque de
’établissement, avec un minimum d'un appareil pour 300 métres carrés et un
apparcil par niveau. o
3 PE27§72 5 {Mettee en place un éqmpuu»nt d*alarme de type 4 (sifflel, cor ne, siréne voite
blocs autonomes d’alarme) audible de tout point de ’établissement pendant le
_ teulps nécessaire a P'évacuation du batiment. ]
3 PE2783 | 6 {la laison avec les sapeurs-pompiers doit 8tre réalisée patr éléphone urbain
{t¢léphone fixe) dans tous tes établisseroents. Toutefois utilisation du téléphone
nmbile (GSM) est acceptée. R
3 P27 84 | 7 |Desconsipnes précises, atfichées bien en vue, doivent indiquer :
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
- 'adresse du centre de secours fe pius proche ;
- les dispositions immédiates a prendre en cas de sinistee,
3 PE27§5 | 8 |Le personnel doit 8tre instruit sur les conduites & tenir en cas d'incendie et &tre
| [entrainé & la manceuvie des moyens de secours, o s ekl
VI. CONCLUSION

Le rapporteur propose & la Commission :

1) D'émetire un

avis favorable a la délivrance de I'autorisation de travaux.

2) D¢ demander que soient exéeutées, lors de la réalisation du projet, les preseriptions de
séeurité émises dans le présent rapport.

3) De demander que le Maire notifie sa décision an demandenr selon les formes prévues aux
articles L. 122-3 ¢t R.122-20 du Code de 1a Construction et de 1’Habitation.

ERP/ATI23/100B



NOTA BENE : Tout changement d'activité et toul projet d'extension impliquant une
angmentation d'effeciif peuvent entrainer un nouveau classemeni de l'établissement et faire
l'objet d'une demande d'autorisation.

Les dispositions contenues dans le présent avis n'ont de valeur réglementaire que revétues de
l'approbation de la Sous-Commission ERP-IGH du Doubs.

Le rz:rporteur, 6 \ ”

CaQovTTET

0. C
€ Contrdleur général Stépha

Chef de corps,
Directeur départemental des services
Licutenant Yann MOREAU d'incendie et de secours du Doubs

ERP/AT/23/1008




